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Rekv. nr:
Genereret: 06.09.2021
Bilag:

LAB nr: 21-29405, Prgve nr. 468176

Prgvemarkning:

Provetager:
Provetagningsmetode:

KJAJ/ELB, SGS Analytics Denmark A/S
M-0061 DS/ISO 5667 m. flush

Provetype: Drikkevandskontrol, ledningsnet - Mikrobiologisk kontrol Prgvetagningsperiode: 03.09.2021 10:10 - 03.09.2021 10:20
Provested: Senderholm Vandveerk - Jupiter 70221 Provetagningssted: Grakeervej 15, kokken
Gransevardier: Miljgministeriet, BEK nr. 1110 d. 30.05.2021 Analyseperiode: 03.09.2021 - 06.09.2021
Analyseparameter Resultat Min Max Udenfor D.L. Metode/Reference +-
Temperatur 183 °C - - 0.1 TERMOMETER 10%
Coliforme bakterier <1 pr. 100mL - <1 1 M-0032 Colilert 1g0.25
E. Coli <1 pr. 100mL - <1 1 M-0032 Colilert 190.25
Kimtal 22°C 1 pr.mL - 200 1 M-0030 DS/EN 1806222 1g0.15
Bemarkninger:
Der er ikke fundet resultater uden for de anfgrte min- og maxgreenser.

Rekvirent: Senderholm Vandvaerk Ngrresundby d. 06.09.2021

Kopi: Danmarks Miljgportal, Sundhedsstyrelsen Nord, Aalborg Kommune

Forklaring: W %’

D.L.: Detektionsgraense <: Mindre end - - J

+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%) >: Sterre end Sven-Erik Lykke, laboratoriech

Analy pporten ma kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig til ig, eller hvis lab iet har godkendt uddrag

Resultaterne gaelder udelukkende for de analyserede prover.
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